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図示

( )内はA1出力時
水路渡架工詳細図

S=Free

(A1拡大時 S=1:50)
S=1:100 水路渡架工詳細図

(A1拡大時 S=1:10)
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図示

( )内はA1出力時
減圧弁室標準図

(A1拡大時 S=1:20)
S=1:40 減圧弁室標準図

(A1拡大時 S=1:10)
S=1:20 
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仮設上水道管

凡　例

既設上水道管(R6工事)

既設上水道管

計画電線共同溝

既設電線共同溝

計画上水道管(先行)

既設NTT

(A1拡大時 S=1:250)
S=1:500 仮設平面図(1/3)
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1:500

( )内はA1出力時

利島村

※既設水道管の位置は想定
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( )内はA1出力時

利島村

※既設水道管の位置は想定
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S=Free仮設参考図(1/2)
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φ20,25 ポリエチレン管金属継手
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乙形ボール止水栓(平行オネジ）

制水弁室

HIVP

車道に止水栓設置できない場合 

官民境界
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1
2
00

3
00

HIエルボ
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レンタル管　50A×ボールバルブ
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給水ホース

 給水標準図 

車道に止水栓設置できない場合

車道に止水栓設置可能な場合

 仮設給水標準図 
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乙形ボール止水栓(平行オネジ）
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(m)
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口 径

管1本当

巻長(m)

1.5回当
適　用

使用延長(m)

管100m当

延長(m)

0.150.10- - 15.00 1m間隔巻給水

1m間隔巻

500 1000 1000 1000 1000 500

5000

※給水管についても、管明示工を行なうこと

目安：継手から500、直管部1000ごと

0.300.204.050A 30.001.20

1m間隔巻0.590.395.0φ100 59.002.95

1m間隔巻0.440.294.080A 44.001.76

1m間隔巻0.420.285.0φ75 42.002.10
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※ 止水栓が埋没しないように、ボックス高さを現場調整すること。
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 管明示工 
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S=Free

S=Free

各種標準図
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